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Komunikat o stanie jakosci wody na ptywalni
KSOS MBP Nowa Huta
Krakéw, osiedle Kolorowe 29 b
Grafika systemu uzdatniania wody

Niecka R Zbiornik | Pompy
basenowa - 4 cyrkulacyjne
y .-

do kanaI:izacji

Vo »  UrzadzeniaKontrolno  {--p
pomiarowe Koagulacja

Sterowanie dozowaniem
korektora pH i dezynfekcji

Dezynfekcja T— Korektor pH |4 Podgrzewanie [€—| Filtry z weglem
aktywnym

IIl. Rodzaje oraz ilo$¢ niecek na terenie obiektu MBP Nowa Huta

1. Niecka sportowa - obieg

Il Informagja o stanie jako$ci wody :

Niecka sportowa

Woda nadaje sie do plywania i spetnia normy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI1.2015 w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalni.
Badanie kontrolne z dnia: 06.05.2026

W dniu 20.05.2026 odnotowano incydent katowy, wdrozono dziatania
naprawcze: wytgczono pompy obiegowe, zanieczyszczenie state zostato
niezwtocznie usuniete, przeprowadzono dezynfekcje szokowag wody w
niecce oraz cyrkulacji przy uzyciu dwutlenku chloru, wykonano ptukanie
filtréw. Zlecono badanie kontrolne w dniu 21.05.2026

System cyrkulacji — obieg I

Woda spetnia norm zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalni. Badanie kontrolne z dnia:
18.0.2026

WODA PITNA-KRAN

Woda nadaje sie do ptywania i spetnia normy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9.XI1.2015 w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadac¢ woda na ptywalni.

Badanie kontrolne z dnia: 06.05.2026 KRAKOWSKI
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Zbiorcza ocena roczna Matopolskiego Paristwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego: Woda w Miedzyszkolng»]no RTOWY
Basenie Ptywackim osiedle Kolorowe odpowiada wymaganiom Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r
ws. wymagarn jakim powinna odpowiadac¢ woda na ptywalniach.
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